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1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ МО "Глотовское городское поселение"

2. Юридический адрес: Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Куйбышева, 22

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП ЖКХ МО "Глотовское городское поселение", вода питьевая централизованного 
водоснабжения - водоразборная колонка пос. Неклюдовский

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.08.2017 08:40
Ф.И.О., должность: Макеева М.Г, врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.08.2017 10:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 ""Вода. Общие требования к отбору проб"", ГОСТ Р 56237- 
i l i U  '"'Вола питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных 
системах"".

)- 1опо.1иительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 260 от 11.08.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 1 IKp.lOKp. 17.28527 04Кр

9. Средства измерений:
1
!.Ч« п/п Тип

прибора Заводской номер № свидетельства 
0 поверке Срок действия

I 1 Весы лабораторные AS220/C/2 474712/15 088966/13-16 от 
24.11.2016

23.11.2017

7 Колориметр фотоэлектрический КФК-2 8805146 097699/01-16 от 
16.12.2016

15.12.2017

мог.;1я проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям



Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З
Образец поступил 11.08.2017 11:00 

Регистрационный номер пробы в журнале 28527 
дата начала испытаний 11.08.2017 11 ;00 дата выдачи результата 15.08.2017 11:27

1
,

Запах при 20° С балл 2 не более 2
Замах при 60° С балл 2 не более 2

3 Привкус балл 2 не более 2 FOCJ 3351-74
4 Д.1встность градус 18,5±3,7 не более 20 ГОСТ 31868-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ менее 0,5 не более 2,6 ГОСТ 3351-74

.

Испытания проводил(и): Погодина Т. Г., врач-лаборант
К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н Ы Й  Х И М И Ч Е С К И Й  А Н А Л И З

Образец поступил 11.08.2017 11:00 
Регистрационный номер пробы в журнале 28527 

дата начала испытаний 11.08.2017 11:00 дата вьщачи результата 15.08.2017 11:27
1 Железо (Fe, суммарно) мг/дмЗ 0,29±0,07 не более 0,3 ГОСТ 4011-72

Испытания проводил(и): Погодина Т. Г., врач-лаборант
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я

Образец поступил 11.08.2017 10:40 
Регистрационный номер пробы в журнале 28527 

дата начала испытаний 11.08.2017 10:40 дата выдачи результата 17.08.2017 10:17 -г
Общее микробное число КОЕ/мл 18 не более 50 МУК 4.2.1018-01

1 2 Общие колиформные 
бакгсрии

бактерий в 100 
мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

; срмотолерантные 
:ко.|иформные бактерии

бактерий в 100 
.мл

не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01

Испытания проводил(и): Сарбаева Г. Д., врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мухамедшина К. А., Медицинский статистик

Заместитель руководителя ИЛЦ Т.Г. Погодина 

м .п .

т г д р о А о и и л г ,  п о  н а д з о р у

га :^АШ ИГЫ  ПРАВ

и  б П А ГО П О П У чиЯ  ЧЕЛО ВЕКА 
е̂дрРАЛьмое бюджетное 

^ЧРЯ Ж П ЕН И е ЗДРАВ0 0 ;«РДН£НИЯ
■ Ц Е Н Т Р Г И Г И Е Н Ы  И

ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
R УЛЬЯНОВСКОМ О&ЛАОТИ’' 

Дки15рг1ит0|}:,ннь1и испь1ГвТб;,ил1>|й 
1̂екгр

ки.г-иЪб


